Forudsætningskatalog for SEK´s Solpakke-beregning

I SEK´s internetversion af Energi- og Miljødata´s SOLPAKKE-program er der mange forudsætninger, som der ikke er mulighed for at ændre. I dette notat er vist de forudsætninger, som kan ændres i en fuld SOLPAKKE-beregning. 
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Energi- og Miljcdata UEJRDATABASE ASAS Aarhus Save Agency Samsoe
SOLPAKKE INDDATAREDIGERING Museumsve j 1
Uersion: 6.13 Sep 99 DK-8365 Sams¢
UEJRDATA
Naun pé vejrdataset
Breddegrad (Nordlig): 55 Grader 40 Minutter
Mined Globalstriling Middeltemperatur
K/ ) “c)
Jan 12.6 -0.6
Feb 33.3 -1.1
Mar 58.7 2.6
Apr 118.8 6.6
Maj 155.5 10.6
Jun 185.6 15.7
Jul 160.8 16.4
Aug 134.9 16.6
Sep 83.2 13.7
okt 43.9 9.2
Nov 19.2 5.0
Dec 1.9 1.6
Sum: 1018.4 Middel: 8.0
ESC: Afslut
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Energi- og Miljcdata ASAS Aarhus Save Agency Samsoe
SOLPAKKE INDDATAREDIGERING Museumsve j 1
Uersion: 6.13 Sep 99 DK-8365 Sams¢

[ BEREGNING AF UARMEBEHOU
UARMEBEHOU TIL UARMT BRUGSUAND
Antal voksne

Behou pr. voksen 40 1/d¢gn

Uarmtuandstemperatur 50 °C

Koldtvandstemperatur : 10 °C
IALT, varmebehov til varmt brugsvand : 2716 Kuh/ér
UARMETAB UED CIRKULATION AF UARMT BRUGSUAND

Tabet svarer til : © % af brugsvandsbehou
IALT, varmetab ved cirkulation af varmt brugsvand : © Kih/ér

URRMEBEHOU TIL RUMOPUARMNING

Boligareal ;150 w
Uarmebehou pr. i 100 kbt
IALT, varmebehov til rumopuarmning : 15000 Kih/dr

SAMLET UARMEBEHOU: BRUGSUAND, CIRKULATIONSTAB & RUMUARME

IALT, samlet varmebehou © 17716 Kuh/dr
ESC: Afslut
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Energi- og Miljcdata ASAS Aarhus Save Agency Samsoe
SOLPAKKE INDDATAREDIGERING Museumsve j 1
Uersion: 6.13 Sep 99 DK-8365 Sams¢
[ UEJRDATA 0G UARMEBEHOU
Ue jrdata : Dansk referencedr (TRY)
Temperaturer: Uarmt brugsvand: 50 °C, Uandvarksvand, ind1¢h : 10 °C
BRUGSUAND  RUMUARME  CIRKULATION 1 ALT
ki) kih) ki) k)
Arligt behov : [NEEED 15000 [ 17216
Manedlig
fordeling Jan : 230.7 2762.1 0.0 2992.8
Feb : 208.4 2561.1 0.0 2269.5
Mar 230.7 2252.6 0.0 2488.3
Apr 223.2 1575.6 0.0 1798.8
Maj 230.7 256.5 0.0 487.2
Jun 223.2 0.0 0.0 223.2
Jul 230.7 0.0 0.0 230.7
Aug 230.7 0.0 0.0 230.7
Sep : 223.2 128.0 0.0 351.2
okt 230.7 1222.8 0.0 1458.5
Nov 223.2 1620.3 0.0 2043.5
Dec : 230.6 2411.0 0.0 2641.6
ESC: Afslut
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Energi- og Miljcdata ‘SOLFANGERBIBL IOTEK ASAS Aarhus Save Agency Samsoe
SOLPAKKE INDDATARED IGERING Museumsve j 1
Uersion: 6.13 Sep 99 DK-8365 Sams¢

SOLFANGER

Solfanger : COTTTSTANCRCIIET = Prévestat ionsnummer ©

TEKNISKE OPLYSNINGER:

Karakteristik (n = n® - k@x(Tm-T1)/E - kix(Tm-T1)2/E)):

no 0.8000
x0 3.0000
K 0.6200
Modulareal 1.00
Ugskeindhold 0.50 1/m*
Daklag i 1 daklag
Solfangeren er milt ved :
Uaskestrém 1.00 ky/mé /min
UVarmefylde, solfangerveske :  3.65 ki/kg/°C

Bem :

ESC: Videre til tilskudsoplysninger
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Energi- og Miljcdata LAGERTANKBIBL IOTEK ASAS Aarhus Save Agency Samsoe
SOLPAKKE INDDATARED IGERING Museumsve j 1
Uersion: 6.13 Sep 99 DK-8365 Sams¢

LAGERTANK

Lagertank : ETEETT SR Proocstations: ©

TEKNISKE OPLYSNINGER:

200 1
600 mn /1140 mn
30mn s  60mm, 120 mm

Volumen
Diameter ~ HCjde
Isolering i Bund / Sider / Top

2.4 W/°C
1.7 w°C
126 +  0.40 x T-Lager (U/°C)

Varmetabskoeff icient (i drift)
- - G stilstand)
UVarmevekslers overfCringsevne ua

Lagervolumen for solkredsveksler
Lagervolumen for topueksler
Lagervolumen for elpatron

75 1 UNDER vekslertop
77 1 DVER  vekslerbund
84 1 OVER elpatron

205 7

Topuekslers varmeoverfCringsevne 3
1.00 ki / 2.00 ki

Elpatronens effekt ved 220 U / 380 U
Bem :

ESC: Videre til tilskudsoplysninger
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Energi- og Miljcdata ASAS Aarhus Save Agency Samsoe
SOLPAKKE INDDATAREDIGERING Museumsve j 1
Uersion: 6.13 Sep 99 DK-8365 Sams¢
SOLUARMEANLAG
ANLAG  Leverandér Naun: Gennemsnitligt solvarmeanley
Type Brugsvand
Flowtype : Normal OUERSLAGS-beregning
Dakker af Brugsvand:
FANGER Gemnemsnitlig solfanger 100, -1007,
Hzldning fra vandret : 45 6r
Afvigelse fra sud 0 Gr
Usskestrén (kgne/min):  0.75 | 757 - 75y
5 moduler, ialt (" 5.00
LAGER Lagertank 200 1 50/~ - 501
Tewp. omkring lager i 22 °C
Elpatron 1.00 ki
2 - 251
PROD. Arsproduktion 1694 ki
Arsprod. pr mz 339 kWh/m2 I
Elpatron 165 Kih o - o
Dakker af Brugsvand: JFMAMJIJIASOND
62 7

L ESC: Afslut; F2: Baggrundsdata til DETALJERET beregning: F3: Dakningsgrad —
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Energi- og Miljcdata ASAS Aarhus Save Agency Samsoe
SOLPAKKE BEREGNING 0G UDSKRIFT ~ Museumsvej 1
Uersion: 6.13 Sep 99 DK-8365 Sams¢
Brugs-  Solvarme Solvarme Dakker af Brugsvand:
vands-  netto-  daknings-
forbrug  ydelsex) grad |10 -1007,
kah) k) )
Jan 231 32 14
Feb 208 98 47 757 - 75y
Mar 231 131 57
Apr 223 190 85
Maj 231 209 90 50/~ - 501
Jun 223 217 97
Jul 231 213 92
Aug 231 207 90 257~ - 251
Sep 223 168 s
okt 231 122 i I
Nov 223 62 28 - o
Dec 231 15 20 JFMAMJIJIASOND
ARET: 2716 1694 62
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